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Nagykdllo, Mezbégép uton 12 db szennyviz tisztitoakna épitészeti rekonstrukcioja

a) Az ajanlatkéro neve, cime, telefonszama, e-mail és honlap cime
NYIRSEGVIZ Zrt.
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, To utca 5.
Levelezési cim: 4401 Nyiregyhaza, Pf.: 290.
Tel: +3642523600/1333
E-mail: beszerzes@nyirsegviz.hu
web: www.nyirsegviz.hu

b) A beszerzési eljaras fajtaja
A targyi beszerzési eljaras célja, hogy az ajanlatkér a lehetd legkedvezébb feltételek mellett
kosson szerzddést a beszerzés targya tekintetében. A beszerzési eljarast ajanlatkér6 a sajat
nevében folytatja le. Az eljaras szabalyaira ajanlatkéré beszerzési szabalyzata vonatkozik, az
eljarast ajanlatkérd 3 ajanlat bekérésével, valamint jelen ajanlattételi felhivas nyilvanos
kozzétételével folytatja le.
Ajanlatkéré beszerzési szabalyzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhetd.

¢) A beszerzési dokumentumok elérhetésége
http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli felhivasok

d) A beszerzés targya és mennyisége
ANYIRSEGVIZ Zrt. Déli szennyviz iizemének miikodési teriiletén 6sszesen 12 db gravitacios
szennyviz tisztitd akna épitészeti rekonstrukciodja szitkséges.

A miszaki leirast az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Ajanlatkéré az ajanlattétel feltételéiil el6irja a helyszini felmérést! Amennyiben az
ajanlattevd igazoltan (jelen ajanlattételi felhivas u) 2. alpontja szerint) nem végez helyszini
felmérést, az az ajanlat érvénytelenségét vonja maga utan oly médon, hogy az ajanlatkéré az
ajanlat tartalméat nem vizsgalja.

e) A szerz6dés meghatarozasa
Nagykallo, Mez6gép tuton 12 db szennyviz tisztitdakna épitészeti rekonstrukcidja vallalkozasi
szerz6dés keretében.

f) Arlejtés alkalmazasa
Ajanlatkérd fenntartja annak a lehetdségét, hogy a nyertes Ajanlattevo kivéalasztasa érdekében
arlejtést kezdeményezzen.

g) A szerzddés id6tartama vagy a teljesités hatarideje
Teljesitési hatarid4: a munkaterilet dtadasatdl szamitott 30 munkanap.
Munkateriilet atadas: Ajanlatkér6 és a nyertes Ajanlattevé altal egyeztetett idépontban.

h) A teljesités helye
4320 Nagykallo, Mezogép utca.
A helyszinrajzot a 2. sz. melléklet tartalmazza.

i) Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei
Ajanlatkéré az igazolt teljesitést kdvetben kiallitott szamla ellenértékét 35 naptari napon beliil
atutalassal fizeti meg. Ajanlatkér6 a kifizetéseket az Aht. rendelkezéseinek
figyelembevételével teljesiti. Ajanlatkér6 a szerz6désen alapuld ellenszolgéltatasbol eredd
tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemt és lejart kdvetelését szamitja be.
Az ajanlattétel, az elszamolas €s a kifizetések pénzneme a HUF.
A késedelmi kamat vonatkozasaban a Ptk. 6:155. §-a iranyado.
A pénziigyi teljesités részletes feltételeit a szerzddés-tervezet tartalmazza.
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j) Tobbvaltozati (alternativ) ajanlat benyujtasanak lehetdsége
Ajénlatkérd nem teszi lehet6vé tobbvaltozatl (alternativ) ajanlat benyujtasanak lehetdségét.

k) Részajanlattétel lehet6sége
Ajanlatkérd ezen eljaras keretében nem teszi lehetévé a részajanlattételt.

1) Ertékelési szempont
Ajénlati &r (nett6 HUF)
A felolvasolapon feltiintetett ajanlati aron feliil semmilyen tobbletksltség nem érvényesithetd,
azt ugy kell meghatarozni, hogy az tartalmazzon minden felmeriilé koltséget.
Ajanlatkérd szdmara az a legkedvez6bb ajanlat, amelynek Ajanlati ar (nett6 HUF) megajanlasa
a legalacsonyabb.

m) Kizar6 okok, igazolasi médok
Kizaro ok:
K1) Az eljarasban nem lehet ajanlattevd, alvallalkozd és nem vehet részt alkalmassag
igazoldsaban olyan gazdasagi szerepld, aki a kozbeszerzésekrdl szl 2015. évi CXLIII.
térvény 62. § (1), (1a) és a (2) bekezdése szerinti kizard okok hatalya ala tartozik.

Kizaré ok igazolasi médja:
K1) Ajanlattev6 nyilatkozata a kizaré okok fenn nem &llasardl.
n) Alkalmassagi kovetelményeket és a megkovetelt igazolasi médok

Gazdasagi és pénziigyi alkalmassagi feltételek:
Ajénlatkérd nem ir eld gazdasagi és pénziigyi alkalmassagi feltételt.

Miiszaki és szakmai alkalmassagi feltételek:

M1) Alkalmatlan az ajanlattevé a szerzédés teljesitésére, amennyiben nem rendelkezik az
ajanlattételi felhivas megkiildésétdl visszafelé szamitott 5 (6t) évben legalabb 1 (egy) db, nett6
2.000.000, - Ft szerzddéses értéket meghaladd szennyviz tisztitéakna rekonstrukciora
vonatkoz6 szerzddésszeriien teljesitett referenciaval.

M2) Alkalmatlan az ajanlattevd a szerz6dés teljesitésére, amennyiben nem szerepel a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara kivitelez6i névjegyzésében.

Miiszaki és szakmai alkalmassagi feltételek igazoldsi médja:

M1) Referencia ismertetése, megjeldlve az alabbiakat:

- ateljesités idejének kezdd és befejezd idépontja év/hd/nap szerinti bontésban;

- a szerzddést kotd masik fél neve, cime, kapcsolattarto elérhetésége;

- a szerzddés targya és mennyisége (amely alapjan az alkalmassagi kévetelménynek val6
megfelelés megallapithatd);

- nyilatkozat arra vonatkozo6an, hogy a teljesités az el6irdsoknak megfeleléen tortént-e.

M2) Ajanlatkérd kozhiteles nyilvantartasban maga ellenérzi.

0) Ajanlattételi hatarido
2025. november 7. napja 12:00 6ra

p) Az ajanlat benytjtasanak cime és a benyuajtas modja
Az ajanlatokat nyomtatott formatumban (egy eredeti példany) kell zart boritékban, az
ajanlatkérd székhelyére, 4400 Nyiregyhdza, T6 utca 5. szdm ala az Iratkezelési el6ado részére
kozvetleniil kell benytjtani (munkanapokon 8.00-15.00 kozott) vagy postai uton eljuttatni az
ajanlattételi hatarido lejartaig.
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A boritékon kérjik feltiintetni a(z) ,,4jdnlat” és a ,,Nagykdllo, Mezogép ut 12 db szennyviz
tisztitoakna épitészeti rekonstrukcioja” feliratot.

A nem zart boritékban, nem postai uton vagy nem koézvetleniil benytjtott ajanlatokat, illetdleg
az ajanlattételi hataridé utan beérkezett ajanlatok Ajanlatkérd nem értékeli. Az ajanlat
kézhezvételének a kézhezvétel hivatalos datumat és idépontjat is tartalmazé visszaigazolasa
bizonyitja, hogy az ajanlat megfelel a benyjtasi hataridonek.

q) Az ajanlat(ok) felbontisanak ideje, helye, médja, az ajanlatok felbontasin jelenlétre
jogosultakat

Az ajanlat(ok) felbontasanak ideje:

2025. november 7. napja 14:00 6ra

Az ajanlat(ok) felbontasanak helye:
4400 Nyiregyhaza, Té utca 5. szam

Az ajanlat(ok) felbontidsanak moédja:

Ajanlatkérd az ajanlatok bontasat korabbi dontésének fenntartisa értelmében zartkorlien végzi,
a bontasi eljarason kizardlag Ajanlatkérd képviseldi vehetnek részt.

Az ajanlatok felbontdsakor ajanlatkérd ismerteti az ajanlattevék nevét, cimét (székhelyét,
lakéhelyét), valamint azokat a fobb, szamszeriisithetd adatokat, amelyek az értékelési
szempontok alapjan értékelésre keriilnek. Az ajanlatok felbontasarél és a fenti adatok
ismertetésérdl az ajanlatkérd jegyzOkdnyvet készit, amelyet megkiild az §sszes ajanlattevének.

r) Az ajanlati kotottség minimalis id6tartama
Az ajanlati kotottség minimalis idétartama: 30 nap.

s) Az ajanlati biztositék eldirasara vonatkozé informacio
Ajanlatkérd az eljarasban valé részvételt nem koti biztositék nydjtasdhoz.

t) A szerzddéskotésre, illetéleg a szerzddés teljesitésére vonatkozo kiilonleges feltételek
A szerzddéskotés feltétele

nemleges NAV addigazolas benyujtasa vagy ajanlattevd nyilatkozata, hogy szerepel a
NAYV kéztartozasmentes adozok adatbazisaban;

az Ajanlattevd részérol az atlathatsagi nyilatkozat benyujtasa;

az ajanlattevd koteles legkésébb a szerzédéskotés iddpontjara az aldbbi mértékii és
terjedelmi sajat nevére szold feleldsségbiztositasi szerzdést kotni vagy meglévo
felelésségbiztositasat kiterjeszteni tigy, hogy az fedezetet nyujtson és kiterjedjen a
teljes szerzddés szerinti munkékra:

Feleldsségbiztositas mértéke legalabb 5.000.000, - HUF/karesemény és legalabb
10.000.000, - HUF/év vagy biztositasi idészak limiti.

Biztositasi idészak kezdete: a munkateriilet atadas-atvétel idépontja, vége: a szerzddés
teljesitésének véghatarideje.

Felel6sségbiztositas hianyaban az ajanlathoz csatolni kell az ajanlattev6tdl szarmazd
szandéknyilatkozatot arra vonatkozdan, hogy ajanlattevd nyertessége esetén a
felhivasban megkovetelt felel6sségbiztositdst megkdti, vagy a meglévd
felel6sségbiztositasat a feltételeknek megfelelden kiterjeszti.

u) Tovabbi informaciék
1. Erdeklédés jelzése
Amennyiben a T. Gazdasagi szerepl6t ajanlatkérd nem kozvetleniil (elektronikus tton)
jelen felhivas megkiildésével kérte fel ajanlattételre, hanem ajanlatkérd honlapjardl értesiilt
a beszerzési eljarasrol, Ggy kérjiik az ,,Erdekl6dés jelzése” megnevezésii nyilatkozatot, a
gordiilékeny kapcsolattartas végett a beszerzési eljarast megindité dokumentumok
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letoltését kovetden a beszerzes@nyirsegviz.hu cimre haladéktalanul megkiildeni
sziveskedjék, vagy az abban szerepld adatokat kiildje meg emailben.

2. Helyszini bejaras
Ajénlatkéré az ajanlattétel feltételéiil szabja a konzultdcidval nem egybekotott helyszini
bejarason val6 részvételt. Ajanlattevék a helyszinen felmeriild kérdéseiket a helyszini

bejaras utan, elektronikusan és irasban, a beszerzes@nyirsegviz.hu e-mail cimen tehetik
fel.

A helyszini bejarasra idépont egyeztetés:
Madai Gabor Déli szennyviz tizemvezetével a +36 20 967 0486 telefonszamon.

A helyszini bejaras alkalmaval az ajanlatkér6 képviseltje jelenléti iven rogziti a helyszin
megtekintését.

3. Kiegészit6 tajékoztatas kérés
Bérmely gazdasagi szerepld irasban kiegészité tdjékoztatist kérhet az ajanlatkérdtol a
beszerzes@mail nyirsegviz.hu cimen. Ajanlatkér$ a kérdéseket 48 6ran beliil (amennyiben
a kérdés péntek 10 ora és hétfén 7 ora kozott érkezik akkor kedd 9 éraig) megvalaszolja.
Ajéanlatkéré a kiegészité tajékoztatas kéréseket az ajanlattételi hataridé lejarta eltti
harmadik munkanap 16 o6raig fogadja. Ha a kiegészité tdjékoztatds iranti kérelmet
késdbb nyujtottak be, a kiegészitd tajékoztatast az ajanlatkérének nem kotelezd megadnia.
A kiegészitd tajékoztatas-kérésekre a valaszokat ajanlatkérd egyidejiileg valamennyi
felkért gazdasagi szereplének megkiildi és a honlapjan elérhetévé teszi, az a tovabbiakban

a beszerzési dokumentacio részét képezi.

4. Hianypétlas

Az ajanlatkérd koteles az Gsszes ajanlattevd szamara azonos feltételekkel biztositani a
hidnypétlas lehetdségét, valamint az ajanlatban talalhat6, nem egyértelm@ kijelentés,
nyilatkozat, igazolds tartalmanak tisztdzasa érdekében az ajanlattev6tdl felvilagositast
kérni. A hidnypétladsra vagy a felvilagositds ny0jtasira vonatkozd felszolitast az
ajanlatkéré a tobbi ajanlattevd egyidejii értesitése mellett kozvetleniil koteles az
ajanlattevo részére megkiildeni, megjeldlve a hatarid6t, tovabba a hianypotlasi felhivasban
a p6tlandé hidnyokat.

5. Az ajanlat tartalma
Az Ajéanlattevének a felhivasban meghatarozott tartalmi és formai kovetelményeknek
megfelelden kell az ajanlatat elkészitenie és benytjtania. Az Ajanlatkérd az ajanlattétel
megkdnnyitése érdekében dokumentummintakat bocsat az Ajanlattevok rendelkezésére.

6. Az ajanlatban benytjtandé dokumentumok részletezése

- Felolvasdlap
A felolvasélapon meg kell adni az Ajanlattevé megnevezését, székhelyét, levelezési
cimét, adoszamat, cégjegyzEékszamal, bankszamlaszdmat, a kapcsolattartd személyt és
elérhetdségeit, tovabba azokat a fObb, szamszerlsitheté adatokat, amelyek az
értekelési szempont(ok) alapjan értékelésre keriilnek.

- Alairasi cimpéldany
Az ajanlattevonek csatolnia kell ajanlataban az ajanlatot alair6, cégjegyzésre jogosult
személy(ek) alairasi cimpéldanyinak (alairds-mintajanak) egyszerli madsolati
példanyat. A cégkivonatban nem szerepld kotelezettségvallaldk esetében sziikséges a
cégjegyzésre jogosult személytdl szarmazd, az ajanlat alairasara vonatkozd teljes
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bizonyit6 erejli (a meghatalmazd és a meghatalmazott altal is alairt) irasos
meghatalmazas.
- Ajanlati nyilatkozat

a. Az ajanlatnak tartalmaznia kell kiillonésen az ajanlattevd kifejezett
nyilatkozatat az ajanlattételi felhivas feltételeire, a szerz6dés megkdtésére és
teljesitésére, valamint a kért ellenszolgaltatasra vonatkozoan.

b. Az Ajanlattevonek csatolnia kell ajanlatdban nyilatkozatat arra vonatkozdan,
hogy milyen mindségiranyitasi rendszer tan(sitvannyal rendelkezik; adott
esetben a nemleges nyilatkozat megkilldése is sziikséges. Nyilatkozat
hidnyaban ajanlatkéré ugy tekinti, hogy ajanlattevé nem rendelkezik
tanusitvannyal.

c. Ajanlattevo koteles ajanlatahoz csatolni a folyamatban 1€v6 valtozasbejegyzési
eljaras esetében a cégbirdsaghoz benyujtott valtozasbejegyzési kérelmet és az
annak érkezésérol a cégbirdsag altal megkiildstt igazolast.

d. Ajanlattevonek csatolnia kell ajanlataban nyilatkozatat arra vonatkozdan, hogy
az ajanlati kotottség idGtartama az ajanlattételi hatarid6 lejartatol szamitva 30
nap.

e. Ajanlatkérd kéri bemutatni az épitésiigyi és az épitéstiggyel Osszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol sz616 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti MV-VZ vagy azzal egyenértékli jogosultsaggal rendelkezd Felelds
miuszaki vezetot, akit be kivan vonni a teljesitésbe. Ajanlattevd ismertesse a
szakember nevét, kamarai szamat, illetve elérhetdségeit is.

f. Ajanlattevének nyilatkoznia sziikséges a vallalt garancia id6tartamarél, amely
legalabb 5 év teljes korli garancia.

g. Ajanlattevonek csatolnia kell ajanlataban nyilatkozatat arra vonatkozdan, hogy
tudomasul veszi, a szerz6déskotés feltétele

- anemleges NAV addigazolas benytjtdsa (amennyiben ajanlattevd nem
szerepel a NAV koztartozasmentes addzok adatbazisaban) valamint
- atlathat6sagi nyilatkozat benyujtésa.
- Nyilatkozat a kizaroé okok fenn nem allasarol
- Referencia nyilatkozat
- A szakember rendelkezésre allasi nyilatkozata
- Tételes koltségtabla
- Felelgsségbiztositas hidnyaban az ajanlathoz csatolni kell az ajanlattevétél szarmazo
széndéknyilatkozatot arra vonatkozoan, hogy ajanlattevd nyertessége esetén a
felhivasban megkovetelt felel6sségbiztositdst megk6ti, vagy a meglévd
felelosségbiztositasat a feltételeknek megfelelden kiterjeszti.

7. Eljaras eredménytelenné nyilvanitasa
Ajanlatkér6 fenntartja maganak a jogot, hogy a beszerzési eljarast annak barmely
szakaszaban (ha részajanlat tétele lehetséges volt, barmelyik rész esetében), igy akér
az ajanlatok bontasat kdvetden eredménytelennek nyilvanitsa.
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8. Egyeb informaciok
A szadmlazasi, teljesitési feltételeket, a szerz8dést biztosité mellékkotelezettségeket az

ajanlattételi felhivas mellékletét képezd szerzddés tartalmazza.
- Ajanlatkérd az ajanlattétel megkonnyitése érdekében mindkét rész tekintetében
ajanlatmintat bocsajt a gazdasagi szereplOk rendelkezésére.

Az ajanlattételi felhivas megkiildésének napja: 2025. ../ 7. .=>. '
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- Ajanlatminta



BESZERZ”ESI DOKUMENTACI()
- MUSZAKI LEIRAS -

A NYIRSEGVIZ Zrt. Ajanlatkérd
»Nagykdllo, Mezdgép vton 12 db szennyviz tisztitdakna épitészeti rekonstrukcioja”
targyu beszerzési eljarasban

A NYIRSEGVIZ Zrt. Déli szennyviz iizemének miikodési teriiletén osszesen 12 db gravitacios
szennyviz tisztito akna épitészeti rekonstrukcioja sziikséges.

A feladat a tisztito akndk feltjitasa 0, gyari kériilmények kdzott elbregyartott, szulfatallé beton
aknaelemek beépitésével.

Nagykallo teriiletén 6sszesen 12 db gravitacids szennyviz tisztité akna az alabbi helyszineken:
1. Nagykallo, Mezbgép utca 1. sz, akna

- atméréje 1,00 m

- mélysége 1,40 m

- akna elhelyezkedése: aszfalt utpalya jobb oldal

- atfolyas dimenziéja: DN 200 KG PVC kezd6 akna

- aknaba csatlakozd vezeték: 1 db DN 63 KPE nyomdévezeték
- forgalomtechnika szitkséges

- ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges

- ameglévo fedlap cseréje nem sziikséges

- nyugalmi talajvizszint adatok nem ismertek

- Onkormaényzati kezelés(i utca

2. Nagykallo, Mezbgép utca 2. sz. akna

- atmérdje 1,00 m

- mélysége 1,40 m

- akna elhelyezkedése: aszfalt Gtpalya jobb oldal

- atfolyas dimenzidja: DN 200 KG PVC kozbens6 akna
- aknéba csatlakozé vezeték: nincs

- forgalomtechnika sziikséges

- ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges

- ameglévd fedlap cseréje nem sziikséges

- nyugalmi talajvizszint adatok nem ismertek

- Onkormanyzati kezelés(i utca

3. Nagykallé, Mez6gép utca 3. sz. akna

- atméréje 1,00 m

- mélysége 1,24 m

- akna elhelyezkedése: asz[all Gtpalya jobb oldal

- atfolyas dimenzidja: DN 200 KG PVC kozbens6 akna
- akndba csatlakozd vezeték: nincs

- forgalomtechnika szilkséges

- ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges

- ameglévd fedlap cseréje nem sziikséges

- nyugalmi talajvizszint adatok nem ismertek

- Onkormanyzati kezelés{i utca

4. Nagykallo, Mezdgép utca 4. sz. akna



atmérdje 1,00 m

mélysége 1,33 m

akna elhelyezkedése: aszfalt utpélya jobb oldal
atfolyas dimenzidja: DN 200 KG PVC kozbens6 akna
aknéba csatlakozo vezeték: nincs

forgalomtechnika sziikséges

ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése szitkséges

a meglévo fedlap cseréje nem sziikséges

nyugalmi talajvizszint adatok nem ismertek
onkorméanyzati kezelésii utca

Nagykallo, Mezdgép utca 5. sz. akna

atmérdje 1,00 m

mélysége 1,32 m

akna elhelyezkedése: aszfalt utpalya jobb oldal

atfolyas dimenzidja: DN 200 KG PVC kézbensé akna
aknéba csatlakozé vezeték: DN 160 KG PVC bekotévezeték
forgalomtechnika sziikséges

ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges

a meglévo fedlap cseréje nem sziikséges

nyugalmi talajvizszint adatok nem ismertek

onkorményzati kezelést utca

Nagykallo, Mezbgép utca 6. sz. akna

atmérdje 1,00 m

mélysége 1,42 m

akna elhelyezkedése: aszfalt Gtpalya jobb oldal
atfolyés dimenziéja: DN 200 KG PVC kézbensé akna
aknaba csatlakoz6 vezeték: nincs

forgalomtechnika sziikséges

ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges

a meglévo fedlap cseréje nem sziikséges

nyugalmi talajvizszint adatok nem ismertek
Onkorményzati kezelés{i utca

Nagykdllo, Mezbgép utca 7. sz. akna

atmérodje 1,00 m

mélysége 1,50 m

akna elhelyezkedése: aszfalt utpalya kézép

atfolyas dimenzidja: DN 200 KG PVC kozbens6 akna
akndba csatlakozo vezeték: nines

forgalomtechnika sziikséges

ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges

a meglévo fedlap cseréje nem sziikséges

nyugalmi talajvizszint adatok nem ismertek
Onkorméanyzati kezelés{i utca

Nagykaéllo, Mez6gép utca 8. sz. akna

atmérgje 1,00 m
mélysége 1,55 m



akna elhelyezkedése: aszfalt Gtpalya kozép

atfolyas dimenzidja: DN 200 KG PVC kozbens6 akna
aknéaba csatlakozé vezeték: nincs

forgalomtechnika sziikséges

ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges

a meglévo fedlap cseréje nem sziikséges

nyugalmi talajvizszint adatok nem ismertek
Onkormanyzati kezelés( utca

Nagykallo, Mez6gép utca 9. sz. akna

atmérdje 1,00 m

mélysége 1,60 m

akna elhelyezkedése: aszfalt Gtpalya kozép

atfolyas dimenzidja: DN 200 KG PVC k6zbens6 akna
akndba csatlakoz6 vezeték: nincs

forgalomtechnika sziikséges

ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges

a meglévd fedlap cseréje nem szitkséges

nyugalmi talajvizszint adatok nem ismertek
onkorményzati kezelési utca

. Nagykallo, Mez6gép utca 10. sz. akna

atmérdje 1,00 m

mélysége 1,65 m

akna elhelyezkedése: aszfalt utpalya bal oldal

atfolyas dimenzidja: DN 200 KG PVC kozbensd akna
aknaba csatlakoz6 vezeték: nincs

forgalomtechnika sziikséges

ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges

a meglévo fedlap cseréje nem sziikséges

nyugalmi talajvizszint adatok nem ismertek
Onkormanyzati kezelésti utca

. Nagykalls, Mez6gép utca 11. sz. akna

atmérdje 1,00 m

mélysége 1,95 m

akna elhelyezkedése: aszfalt Gtpalya bal oldal

atfolyas dimenzidja: DN 200 KG PVC kézbensé akna
aknéba csatlakozd vezeték: nincs

forgalomtechnika sziikséges

ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges

a meglévé fedlap cserdje nem sziikséges

nyugalmi talajvizszint adatok nem ismertek
Onkormanyzati kezelés( utca

. Nagykalls, Mez6gép utca 12. sz. akna

atmérdje 1,00 m

mélysége 2,80 m

akna elhelyezkedése: aszfalt Gtpalya bal oldal

atfolyas dimenzidja: DN 200 KG PVC kdzbensé akna
akndba csatlakozé vezeték: nincs



- forgalomtechnika sziikséges

- ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges
- ameglévod fedlap cseréje nem sziikséges

- nyugalmi talajvizszint adatok nem ismertek

- Onkorményzati kezelési utca

A megadott méretek a helyszini bejarés sordn ellendrizhetdek. Ennek elmulasztasabol adodo feleldsség
az Ajanlattevét terheli.

A meglév aknédk bontdsanal figyelemmel kell lenni arra a kériilményre, hogy azok statikai allapota
bizonytalan. A bontdsokat ugy kell elvégezni, hogy az aknaba csatlakozo vezetékek ne sériiljenek, az
aknakba épitési tormelék ne keriiljon. Az aknak rekonstrukciés munkdi soran Ugy kell a
munkafolyamatokat megszervezni, hogy az f{izemi allapot csak a sziikséges ideig keriiljon
megszakitasra.

Az Ajanlatkér feladatai:
- ideiglenes szennyvizkizards biztositdsa 4 Ora idotartamig, amelyik akndk épitésénél ez
sziikséges, kivitelezOvel elzetesen egyeztetett idépontban;
- a felyjitassal érintett aknak mosatasanak dijtalan elvégzése a munkateriilet atadasat kévetden,
eldzetesen egyeztetett litemezés szerint;
- amunkateriilet atadasa, valamint az elkésziilt munka miiszaki atvétele.

Az Ajanlattevé feladatai:
- a felujitdssal érintett terlileten az ingatlanok és kozlekedési utak megkozelithetoségének és
jérhatdsaganak biztositdsa, a munkateriilet és kornyékének tisztan tartasa;
- azépitési napld naprakész vezetése a jogszabalyokban el6irtak szerint (e-napld nem sziikséges);
- amunka - és balesetvédelmi elbirasok betartasa és betartatdsa a munkateriileten;
- legalabb egy {6 felelés munkahelyi vezetd jelenlétének biztositdsa a munkateriileten.

Elokészitési és bontdsi munkak:

- aszerz0dés targyat képezd munkak miszaki tartalmanak megvalositasa 1. osztalyli mindségben;

- amunkak megval6sitasdhoz sziikséges ideiglenes forgalomszabalyozasi tevékenység elvégzése
a szitkséges kozati és munkateriileti kitablazasokkal;

- a munkédk megvaldsitasahoz sziikséges Gsszes iizemeltetéi szakfeliigyeletek megkérése, azok
dijanak megfizetése;

- a szlikséges kozmiifeltarasok elvégzése az érintett kozmi UzemeltetOk irdnymutatdsai és
elOirasai szerint;

- munkateriilet elkorlatozasa a baleset — és munkavédelmi eléirasok betartasaval, sziikség esetén
a munkateriilet éjszakai kivilagitadsanak biztositasa;

- a felgjitdsi munkdkhoz sziikséges elektromos csatlakozési pont(ok) kialakitasa;

- meglévd akndk elbontésa, a keletkez6 hulladék elszallitasa, fokozottan tigyelve arra, hogy az
épitési teriiletr6l a bontasi térmelék miel6bb elszallitasra kertiljon, az a forgalmat ideiglenesen
sem zavarhatja.

Lelfjitasi munkak:

- 1j, gyari koériilmények kozott eléregyéartott, szulfatalldé vasbeton elemekbdl tisztitéakna
beépitése a sziikséges atmérdkkel és mélységekkel;

- akna fenékelem optimalis hidraulikai tulajdonsdgokkal rendelkezd, beépitett gumigytirlis
csOcsatlakozdval, a kiinet 1:3 — 1:5 kozotti rézsiis oldalpadkéaval elldtott legyen;

- 1j akndkra a meglévé, illetve a NYIRSEGVIZ Zrt. 4ltal biztositott DN 600 dntvény fedlapok
szakszerll beépitése gyéri korulmények kozott eléregyértott, beton szintbeemeld gytlriik
beépitésével, aknanyakak szulfatallo habarcsos kikenésével, ahol ez sziikséges;

- aknaelemek miiszaki elvardsai: beton nyomoészilardsagi osztalya C30/37, kornyezeti osztaly
XA4(H), falvastagsag 12 cm;

- akndk fels6 nyilasmérete 600 mm;



az aknak elbontasét és az 0j aknak épitését az aknakra dolgozé szennyvizatemel6k iizemelésbol
torténd 4 oras kizérdsdnak idétartamaban kell megvaldsitani, az 0 aknak esetében legaldbb
addig a miszaki késziiltségi szintig, mely biztositja az lizembe visszahelyezett
szennyvizatemelOk mitkodését.

Befejez6 munkék:

uj akndk beépitéséhez kitermelt talaj visszatSltése — amennyiben annak mindsége nem
megfelel, akkor talajcserével - és tdmoritése az alkalmazastechnikai el6irdsok szerint;

a kivitelezési munkak soran felmeriilt bontasi munkak teljesksrii helyreallitasa legalabb a bontds
elotti miiszaki tartalommal és mindségben, beleértve a zoldsavok, aszfaltburkolatok
helyreallitasat, az illetékes lizemeltetok el6irasai alapjan;

az elkésziilt kivitelezési munkara tisztit6 akna feljitas esetén legalabb 5 év teljeskdrli garanciat
kell véllalnia Ajanlattevének.

Ajanlatkér6 felhivia Ajanlattevok figyelmét, hogy:

a felujitasi munka kdzmuvet is érinthet, ezért a kivitelezés soran fokozottan kell figyelni ezek
védelmére;

a munkadrok és munkagddrok helyreéllitasa sordn kiemelten fontos szempontként kezelje az
eléirt mértékil tomorités elvégzését, mert egy esetleges nyomvonal vagy burkolatsiillyedés
esetén annak okaként — amennyiben rendkiviili, jol meghatarozhaté egyéb ok nem bizonyithat6
— a helytelen toméritést fogjuk elfogadni, és az utdlagos helyreéllitas koltségét a kivitelez6vel
megfizettetni;

az ajanlati ar tartalmazzon minden anyagot és dijat, az 6sszes felmeriilé koltséget. Az ajanlati
ar atalanyar, azon feliil semmiféle t6bbletkoltség nem szamolhat6 el.

A miszaki atadas-atvétel feltételei:

ipari televizios vizsgalat felvétele és jegyzokényve az 1j csOcsatlakozdsokrol. A
csatornakamerés vizsgélatok elvégzésére Ajanlatkérd 35.000 Ft/éra + AFA dij ellenében
vallalkozik;

tomorség vizsgalati jegyzO6konyv atadasa;

felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat atadésa;

kivitelez6i nyilatkozat 4tadésa;

a beépitett anyagok megfelel6ségének igazolasa, a teljesitmény nyilatkozatok dtadasa.









